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▪ En la Policía Local. 

 

 

Tipo de revisión Fecha 

  

  

  

  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR. 
 

UBICACIÓN DE LOS EJEMPLARES DEL PLAN. 
 

REVISIÓN DEL PLAN. 
 



 3 

 

 

Inspección realizada Fecha 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Simulacro Fecha 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 
 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN. 
 



 4 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

CAPÍTULO  0:  INTRODUCCIÓN.  

CAPÍTULO  I:  ANÁLISIS DE RIESGOS.  

1.1.      EL ENTORNO. 

1.1.1.  IDENTIFICACIÓN…………………………………………….. 

1.1.2.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA…………………………… 

1.1.3.  GEOLOGÍA…………………………………………………….. 

1.1.4.  HIDROLOGÍA…………………………………………………. 

1.1.5.  ECOLOGÍA…………………………………………………….. 

1.1.6.  METEOROLOGÍA…………………………………………….. 

1.1.7.  SISMICIDAD DE LA ZONA…………………………………. 

1.1.8.  RED VIARIA…………………………………………………… 

1.1.9.  INSTALACIONES SINGULARES…………………………… 

1.2.      DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

1.2.1.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO………………………… 

1.2.2.  ACCESOS AL CENTRO………………………………………. 

1.2.3.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS…… 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS……. 

1.2.5.  INSTALACIONES…………………………………………….. 

1.2.6.  USOS Y ACTIVIDADES……………………………………… 

1.3.      EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1.  EVALUACIÓN DEL RIESGO……………………………….. 

1.3.2. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU 

ENTORNO……………………………………………………… 

 

 

 

 



 5 

CAPÍTULO II:  MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  

2.1.      CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 

2.1.1.  MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS…………………… 

2.1.2.  SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA……………………………. 

2.1.3.  EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN… 

2.2.      DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS 

2.2.1.  RED SANITARIA………………………………………………… 

2.2.2.  SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO…….. 

2.2.3.  FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD…………………….. 

2.2.4.  SERVICIOS LOGÍSTICOS……………………………………… 

2.3.      DISEÑO DE LA EVACUACIÓN 

2.3.1.  OCUPACIÓN……………………………………………………… 

2.3.2.  DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN……………………. 

2.3.3.  EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN……………. 

2.3.4.  SEÑALIZACIÓN………………………………………………….. 

2.4.      PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS 

2.4.1.  PLANOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y SEÑALIZACIÓN…… 

PLANOS EVACUACIÓN………………………………………... 

 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE 

APLICACIÓN. 

3.1.      ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

3.1.1.  COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN………….. 

3.1.2.  GRUPO OPERATIVO………………………………………….. 

3.2.      OPERATIVIDAD DEL PLAN 

3.2.1.  PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN………………………….. 

3.2.2.  PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO………… 

3.2.3.  PROGRAMA DE FORMACIÓN………………………………. 



 6 

3.3.      ACTIVIDAD DEL PLAN 

3.3.1.  DIRECCIÓN…………………………………………………….. 

3.3.2.  FUNCIONES Y CONSIGNAS…………………………………. 

3.3.3 .PRIMEROS AUXILIOS Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE 

EMERGENCIA………………………………………………………… 

3.3.4.  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO……... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

CAPÍTULO 0:  INTRODUCCIÓN. 

Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas 

diseñadas e implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y 

en su caso, para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los 

recursos disponibles existentes al respecto. Toda esta información debe estar 

debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del centro para evitar 

respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una 

eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a 

mejorar la eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose 

también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. Por lo tanto el Plan 

debe ser un instrumento que basado en el  estudio, desarrollo y puesta en práctica de una 

serie de  pautas de actuación, en base a los medios disponibles, permite una respuesta 

rápida y eficaz ante una emergencia. 

 

La normativa existente en materia de autoprotección es abundante. Ya en 1979 

se elabora normativa específica de prevención contra incendios en establecimientos 

sanitarios (Orden de 24 de octubre de 1979), y turísticos (Orden de 25 de septiembre de 

1979). 

 

En 1982 aparece la Norma Básica de Edificación: NBE-CPI-82 

CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS 

EDIFICIOS (sin vigencia actualmente), aplicable a todo tipo de edificios. 

 

En 1984 aparece la ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1984, SOBRE 

EVACUACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL. En dicha Orden  

se pretende implantar la realización, con carácter periódico y habitual, de ejercicios 

prácticos de evacuación de emergencia en los centros docentes de educación general 

básica, bachillerato y formación profesional. 

 

Es mismo año, aparece la ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1984 POR 

LA QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE AUTOPROTECCION PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y DE 
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EVACUACION DE LOCALES Y EDIFICIOS.  Sin embargo dentro de la misma 

Orden se indica que la aplicación de este manual será voluntaria. 

 

En Andalucía, de acuerdo con la ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1985, 

POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN POR 

LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE UN PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN Y SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA, 

todos los Centros Docentes no universitarios, tienen la obligación de tener su propio 

Plan de Autoprotección. 

A la anterior se suma la nueva ORDEN DEL 16 DE ABRIL DE 2008, por la 

que se regula la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección 

          Ese mismo año en enero, se publica en el B.O.E. la  LEY 2/1.985, DE 21 DE 

ENERO, SOBRE PROTECCIÓN CIVIL. En esta ley se habla de autoprotección e 

indica que los centros de enseñanza desarrollarán, entre los alumnos, actividades que los 

sensibilicen acerca de sus responsabilidades en materia de protección civil.  En esta 

misma Ley también se indica que los titulares de los centros, estarán obligados a 

establecer medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil, 

disponiendo de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y del 

correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro. 

 

 En 1995 se aprueba y publica la LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. En la misma se indica que el 

empresario (Administración educativa en caso de un centro público) deberá analizar las 

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente su correcto funcionamiento 
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Así de acuerdo con lo establecido en el Manual de Autoprotección de 29 de 

Noviembre de 1984,Y LA ORDEN DEL 16 DE ABRIL DE 2008 con la elaboración del 

plan de autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

 

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la 

peligrosidad de los distintos sectores y los medios de protección disponibles, las 

carencias existentes según normativa vigente y las necesidades que deban ser 

atendidas prioritariamente. 

 

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones 

generales. 

 

c) Evitar las causas origen de las emergencias. 

 

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen 

rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las 

emergencias. 

 

e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar 

ante una emergencia y en condiciones normales para su prevención. 

 

f) Planificar las actuaciones de seguridad que minimicen accidentes y sus 

posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

 

El plan de autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención 

de los recursos y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, Ambulancias, 

Policía, etc.). 

 

La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente 

cuando se trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien en 

instalaciones en que aún no siendo elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo las 

consecuencias humanas o materiales que se producirían. 
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CAPÍTULO I:  ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

1.1. EL ENTORNO. 

  

1.1.1.  IDENTIFICACIÓN. 

  

 DENOMINACIÓN:Instituto de Enseñanza Secundaria “La Marisma” de 

Huelva 

DOMICILIO: Avd. Santa Marta S/N 

CÓDIGO POSTAL:21005 

TELÉFONO Y FAX: 959524867- 959524870 

CORREO ELECTRÓNICO:21002011.averroes@juntadeandalucia.es 

 

1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

             Se encuentra localizado en la parte noreste de la ciudad de Huelva, situado en 

una zona de transición entre dos barrios: el de Santa Marta y el Torrejón. La manzana 

urbanística queda delimitada por los siguientes ejes: eje Avenida Santa Marta, Eje calle 

Rosal de la Frontera y otras calles que como están construyendo todavía no tienen 

nombre. Frente a la fachada principal se encuentra una zona que está sin construir, a la 

izquierda y por detrás se están edificando pisos. 

             Cerca del Instituto se encuentre otros Centros Educativos: Un Centro 

Concertado “ El Sagrado Corazón”, otro Instituto “ La Orden”, algo más alejado están 

Centros de Primaria  y un Centro Concertado ,que son : “V Centenario” , “Onuba” , “ 

Andalucía y “ Cristo Sacerdote”. 

 

1.1.3.  GEOLOGÍA. 

Los materiales postorogénicos, fundamentalmente limos y areniscas, no existe 

sustrato rocoso. El Centro está situado en una leve pendiente, que desde la zona del 

Conquero y de Santa Marta desciende de forma muy suave hacia las Marismas del 

Rincón. 
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1.1.4.  HIDROLOGÍA. 

 Tanto el río Tinto (Levante) como el río Odiel (Poniente) se encuentra a 

distancias considerables y, sobre todo, a cotas de alturas inferiores.  Sin embargo, la 

pendiente en la que está situado el Centro no posee ninguna riera ni se ha conservado 

ningún cauce de desagüe estable. Son los ejes varios los que cumplirán esta función. 

 

1.1.5.  ECOLOGÍA. 

             A pesar de la densidad urbanística de la zona, nos encontramos cerca del Parque 

Moret. 

            Nuestro Centro cuenta, en la entrada con palmeras. En el patio tenemos, a su 

vez, dos palmeras, jacarandas y un pino bastante frondoso El problema con el que nos 

encontramos es que crecen con gran facilidad las malas hierbas no solo por las pistas y 

patio sino alrededor del invernadero, con el consiguiente peligro de incendio. La fauna 

asociada a este tipo de vegetación consiste en insectos, lagartijas, gorriones,  ect. 

 

1.1.6. METEOROLOGÍA. 

             Los meteoros dominantes que afectan a nuestro Centro son los característicos 

que identifican aun Clima Mediterráneo, en su variante atlántica: un régimen térmico 

suave, tanto en invierno como en verano, un alto grado de humedad por la influencia del 

océano y de las marismas, un total de precipitaciones moderado (Entre los 500 y los 800 

litros anuales, con mínimo estival). El viento, de componentes Oeste, Norte y Sureste, 

fundamentalmente, no es una característica prioritaria. 

  

  1.1.7.  SISMICIDAD DE LA ZONA. 

  La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el Sur y Sudoeste 

sean una zona de riesgo sísmico medio, según estimaciones que realiza el Instituto 

Geográfico Nacional. La peligrosidad de la intensidad sísmica, según la escala M.S.K.( 

cuyo máximo valor es XII), para la zona donde se encuentra localizado el instituto se 

sitúa entre VII y VIII, lo cual puede significar entre 6,2 y 6,9 en la escala Richter. 

 

1.1.8. RED VIARIA. 

El perímetro del Centro se encuentra entre los siguientes viarios urbanos: Avd. 

Santa Marta y desde la Avd. de las Flores a la calle Rosal de la Frontera  . Su asfaltado 

se encuentra en buen estado, siendo la calzada ancha y con dos acerados adecuados para 
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el tránsito de peatones .Esta da a una  calle interior que va al Centro, algo más estrecha 

que la general y con aparcamiento a los lados, y a otra calle todavía sin designar por 

estar en obras.  

 

La puerta principal se halla situada en la dirección de la Avd. Santa Marta- Rosal 

de la Frontera, además existe un portón por el lateral derecho e izquierdo que es para 

entrada de camiones o para evacuación a esto se le suma la puerta del garaje, que es 

automática, por donde entrarán los vehículos del personal de Centro. 

 

La Avda. Santa Marta comunica directamente con la Orden Baja, Avd. de la 

Cinta, el Huerto Paco, y la autovía Huelva-Sevilla y  los Hospitales Juan Ramón 

Jiménez, Vázquez Díaz. 

 

1.1.9. INSTALACIONES SINGULARES. 

 

En la parte lateral y en la de atrás existen unos transformadores eléctricos. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

 

1.2.1.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

El Centro lo conforma un sólo edificio que se encuentra ubicado en la parte 

anterior de la parcela, estando ocupada la parte de atrás de la misma con el vivero, 

almacén de productos, herramientas y maquinaria, aparcamientos, pistas deportivas y 

accesos. 

 

Tiene dos alturas, y forma de H, estando compuesto por dos módulos unidos 

entre sí por las escaleras y zonas comunes, habiendo un patio a cada lado de las mismas 

y que separa el módulo anterior del posterior. 

 

 

La fachada principal da acceso al módulo 1 que cuenta con una altura de 10 

metros aproximadamente. En el mismo están las dependencias administrativas, 
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departamentos docentes, biblioteca ,consejería, laboratorio de biología, copistería, aulas, 

talleres y despachos de dirección. 

 

Tras este módulo, paralelo al mismo y unido a él a través de las escaleras se 

halla el módulo 2, es también de dos alturas, si bien tiene tres por su fachada trasera 

debido al desnivel de la parcela. Su altura es 15 metros aproximadamente. En el mismo 

están aulas de Secundaria, Bachillerato, PCPI, Ciclos, gimnasio, vestuarios y talleres. 

La planta baja da acceso a los patios y zonas exteriores y cuenta con dos almacenes. 

 

1.2.2. ACCESOS AL CENTRO. 

El acceso peatonal al Centro se hace por puerta principal situada en el viario 

que unirá la calle Rosal de la Frontera con la calle de nueva apertura que hay por el lado 

izquierdo del Centro. La calle Rosal de la Frontera es de dos direcciones y cuenta con 

aparcamientos a ambos lados. Esta calle enlaza a la Avenida de Santa Marta con la 

Avenida de las Flores. 

 

El Centro cuenta con dos puertas de acceso para vehículos pesados, una situada 

en el lateral del edificio que da a la calle interior que a su vez desemboca en la calle 

Rosal de la Frontera y la otra en la calle de nueva apertura que hay en lado opuesto del 

edificio. Por ésta última calle acceden, a través de otra puerta automática, los vehículos 

del personal del Centro. 
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Plano de situación: 

 

 

 

 

 

 Las características de las puertas de acceso al Centro son las siguientes: 

 

Calle Acceso Tipo Puerta Anchura (cm.) 

Sin nombre Puerta principal Metal 92cm 

C/ paralela Rosal 

de la Frontera 

Patio exterior recreo 
Metal 1,62cm 

Calle de nueva 

apertura, con 

salida Avd Sta 

Marta 

Patio exterior recreo 

Metal 1,62cm 

 Calle de nueva 

apertura, con 

salida Avd Sta 

Marta  

Aparcamientos 

Metal 5 m 
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Puerta de entrada principal. 

    

 

Puertas de entrada para vehículos operativos en calle de nueva apertura. 

 

    

 

Puerta de entrada para vehículos ope-  Puerta automática para acceso  

rativos en calle Rosal de la Frontera.  de vehículos del profesorado en 

calle de nueva apertura. 

 

 1.2.3.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS. 

Los módulos que conforman el edificio del Centro tienen una estructura de hormigón 

armado. 

La cubierta de los módulo, son no transitables, siendo ambas planas. 

Las puertas de entrada a los edificios son de hierro. Tanto las puertas como las ventanas 

de la planta baja de ambos módulos tienen rejas fijas. 
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El módulo I tiene: 

• Una puerta de entrada/salida del modulo. 

• Dos puertas de acceso pasillo módulos. 

El módulo II tiene 

• Una puerta de entrada/salida del módulo. 

• Dos puertas de acceso pasillo módulos. 

• Dos puertas de entrada/salida para vehículos. 

Las características de las puertas de acceso a los módulos son las siguientes: 

 

Módulo Planta Acceso Tipo Puerta 
Anchura 

(cm). 
Nº Hojas 

Módulo I 

I Baja P. Principal Metal 92cm 2 hojas 

I Baja P. Acceso pasillo 1 Metal 101 cm 2 hojas 

I Baja P. Acceso pasillo 2 Metal 101 cm 2 hojas 

I Alta P. Acceso pasillo 5 Metal 101 cm 2 hojas 

I Alta P. Acceso pasillo 6 Metal 101 cm 2 hojas 

I Alta  P. Acceso Modulo II (pasillo 5) Hierro y cristal 84 cm 2 hojas 

I Alta P. Acceso  Modulo II (pasillo 6) Hierro y cristal 84 cm 2 hojas 

Módulo II 

II Baja P. Acceso pasillo 3 Metal 101 cm 2 hojas 

II Baja P. Acceso pasillo 4 Metal 101 cm 2 hojas 

II Alta P. Acceso pasillo 7 Metal 101 cm 2 hojas 

II Alta P. Acceso pasillo 8 Metal 101 cm 2 hojas 

II Baja P. Acceso patio exterior recreo Hierro y cristal 87 cm  2 hojas 

II Baja P. Acceso patio exterior recreo Hierro barrotes 176 cm 2 hojas 

II Alta P. Salón de actos ( 2 puertas) Madera  80 cm 2 hojas 

 

 1.2.4. CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS INTERNAS. 

La puerta de entrada principal da acceso a un hall, en el mismo hay una escalera 

central que comunica con la planta alta del primer módulo y con el segundo módulo. 

Así mismo hay pasillos a derecha y a izquierda a través de los cuales se acceden a las 

distintas aulas, talleres, laboratorios y demás dependencias de la planta baja. La 
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distribución de la planta alta es similar. El hall, por su fondo, se comunica con las 

dependencias de la planta baja del módulo posterior del edificio y con los patios e 

instalaciones exteriores del mismo.  

 

Ambos módulos son de dos plantas y de similar distribución. 

 

Las puertas de acceso a los pasillos son de chapa (metal). Las puertas de las 

aulas son de metal en su mayoría y el resto de madera y aglomerado.  

 

Las características de las puertas que dan acceso a los pasillos son las siguientes: 

 

Mó

du 

lo 

Planta Dependencia 

Tipo Puerta Anchura (cm). Forma 

Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2 
Puerta 1 Puerta 2 

PASILLO 1 

I Baja Acceso a pasillo I Metal - 101 cm  2 hojas  

I Baja Secretaría Madera - 73 cm  1 hoja  

I  Baja Dept. . Orientación 
Madera - 82 cm  1 hoja 

 

 

I  Baja  Secretaría Madera  72 cm  1 hoja  

I  Baja Jefatura de estudios Madera  72 cm  1 hoja  

I  Baja Jefatura de estudios  

adj. 
Madera  72 cm  1 hoja  

I  Baja Dirección Madera  72 cm  1 hoja  

I Baja Vicedirección Madera  72 cm  1 hoja  

I  Baja Dpt. Sociales 
Madera  80 cm  

1 fija + 1 

movil 
 

I Baja Dpt. Ciencias 
Madera  80 cm  

1 fija + 1 

movil 
 

I Baja  Dpt.Administrativo 
Madera  80 cm  

1 fija +1 

movil 
 

I Baja W.C. Alumno/a Madera  88 cm  1 hoja  

I Baja Dpt. Lengua Madera  82 cm  1 hoja  

I Baja Sala de profesores Madera  80 cm  2 hojas  
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I Baja W.C. Profesores Madera  72 cm  1 hoja  

I Baja W.C. Profesoras Madera  72 cm  1 hoja  

I  Baja Almacen secretaría       

I Baja Almacen Madera  73 cm  1 hoja  

I  Baja Hueco escalera Madera  72 cm  1 hoja  

PASILLO 2 

I Baja Acceso pasillo II  Metal  101 cm  2 hojas  

I Baja Ti-3 
Madera Madera 80 cm 80 cm 1 hoja 

1 fija + 1 

movil 

I Baja Conserjería Madera  74 cm  1 hoja  

I Baja W.C.Caballero Madera  74 cm  1 hoja  

I  Baja W.C Señora Madera  74 cm  1 hoja  

I Baja Copistería 
Madera  80 cm  

1 fija + 1 

movil 
 

I Baja Lab. Biología Madera Madera 80 cm 80 cm 1 fija+ 1 movil 1 fija+ 1 movil 

I  Baja Lab. EPV Madera Madera 80 cm 80 cm 1 fija+ 1 movil 1 fija+ 1 movil 

I Baja Hueco escalera Madera  72 cm  1 hoja  

I Baja Almacén Madera  82 cm  1 hoja  

I Baja Biblioteca Madera  80 cm  2 hojas  

I Baja C. Maquinas calefc.  Metal  87 cm  1 hoja  

I Baja Almacen Madera  80 cm  2 hojas  

I  Baja Puerta inter copist.  Madera  62 cm  1 hoja  

I Baja P. Interior bibliot.  Hierro  83 cm  2 hojas  

PASILLO 3 

II Baja Acceso pasillo 3  Metal  101 cm  2 hojas  

II Baja Cuarto de máquinas  Metal  85 cm  1 hoja  

II Baja Ti-1 Madera Madera 80 cm 80cm 1 fija+ 1móvil 1 hoja 

II Baja Ti-2 Madera  80 cm 80 cm 1 fija+ 1móvil 1 hoja 

II Baja Vestuarios alumnos Madera  72 cm  1 hoja  

II Baja Vestuarios alumnas Madera  72 cm  1 hoja  

II Baja Almacen Madera  72 cm  1 hoja  

II Baja T. Mantenimiento  Madera  71 cm  1 hoja  

II Baja Guimnasio Madera  78 cm  2 hojas  
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II Baja Hueco escalera Madera  71 cm  1 hoja  

         

PASILLO 4 

II Baja Acceso pasillo 4  Metal  101 cm  2 hojas  

II Baja Lab. Idiomas Madera Madera 82 cm 82 cm 1 hoja 1 fija+1 movil 

II Baja Lab. Fisc y Químca Madera Madera 82 cm 81 cm 1 fija+1 móvil 1 fija+1 movil 

II  Baja T. Estética  Metal  71 cm  1 hoja  

II  Baja Almacén hueco esc.  Metal  78 cm  1 hoja  

II Baja Taller Tecnología Madera  80 cm  2 hojas  

II Baja T.Tec.Salida patio  Metal   140 cm  Abatible  

II Baja T. Tec. Almacen Madera  80 cm  2 hojas  

II Baja T. Tic.  Metal  77 cm  2 hojas  

         

PASILLO 5 

I Alta P. Acceso pasillo 5   Metal  101 cm  2 hojas  

I Alta TPA-1 Madera Hierro 82 cm 42 cm 1 hoja 2 hojas 

I Alta  TPA-1 Madera Hierro 82 cm 64 cm 1fija+1 móvil 2 hojas 

I Alta Aula 13  Madera  80 cm  1 hoja  

I  Alta Aula 13  Madera  80 cm  1 fija+ 1móvil  

I Alta Seminario H Madera  80 cm  1 hoja  

I Alta TPA-2 Madera  80 cm  1 fija+1 móvil  

I Alta TPA-2 Madera  80cm  1 fija+1 móvil  

I Alta Ti-6 Madera Hierro 80cm 46 cm 2 hojas  

I Alta Seminario F Madera  80 cm  1 fija+1 móvil  

I Alta Ti-5 Madera  80 cm  1 fija+1 móvil  

I Alta Ti-5 Madera  80 cm  1 fija+1 móvil  

I Alta Ti-5 Madera  80 cm  1 fija+1móvil  

I Alta Ti-4 Madera  80 cm  1 fija+1 móvil  

I Alta Ti-4 Madera  80 cm  1 hoja  

I Alta W.C. Alumnos Madera  72 cm  1 hoja  

I Alta W.C. Alumnas Madera  72 cm  1 hoja  

I  Alta Puerta de acceso 

Módulo II 

 

Acristala
 84 cm  2 hojas  
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da  de 

hierro 

PASILLO 6 

I Alta Acceso pasillo 6  Metal  101 cm  2 hojas  

I Alta Aula 15 Madera Madera 81 cm 81 cm 1 hoja 1fija+1 movil 

I Alta Aula 16 Madera Madera 81 cm 82 cm 1 fija+1 movil 1 hoja 

I Alta Seminario I Madera  82 cm  1 hoja  

I Alta Aula 14 Madera  81 cm  1 fija+1 movil  

I Alta Ti-7 Madera Madera 81 cm 81 cm 1 fija+1 movil 1 fija+1 movil 

I Alta Aula 18  Metal  90 cm  1 hoja  

I Alta TP3  Metal  101 cm  2 hojas  

I Alta Aula 

convivencia/seguim

iento 

Metal  90cm  1 hoja  

I Alta Aula 19 Metal  90 cm  1 hoja  

I Alta Seminario radio Madera  90 cm  1 hoja  

I Alta Puerta de acceso 

Módulo II 

acristala

da 
 90cm  2 hojas  

PASILLO 7 

II Alta P. Acceso pasillo 7 Metal  101 cm  2 hojas  

II Alta Seminario D Metal  80 cm  1 hoja  

II Alta Seminario G Metal  78 cm   1 hoja  

II Alta Aula 7 Metal Metal 90 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta Aula 8 Metal Metal 90 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta Aula 9 Metal Metal 90 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta Aula 10 Metal Metal 90 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta Aula 11   Metal Metal 90 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja  

II Alta  Aula 12   Metal Metal 90 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta W.C. Alumnos   Metal  67 cm    

II Alta W.C. Alumnas  Metal  67 cm    

II Alta Seminario E  Metal  76 cm  1 hoja  

PASILLO 8 

II Alta Acceso pasillo Metal  202 cm  2 hojas  
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II Alta Aula 5 Metal Metal 80 cm 76 cm 1 fija + 1móvil 1 hoja 

II Alta Aula 6 Metal Metal 80 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta Seminario C Metal  76 cm  1 hoja  

II Alta Aula 4 Metal  80 cm  1 fija+1 móvil  

II Alta Aula 3 Metal Metal 80 cm 76 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta W.C. alumnos Metal  67 cm  1 hoja  

II Alta W.C. Alumnas Metal  67 cm  1 hoja  

II Alta Aula 1 Metal Metal 80 cm 74 cm 1 fija+1 móvil 1 hoja 

II Alta Aula 2 Metal  80 cm  1 fija+1móvil  

II Alta Puerta de acceso 

módulo I 

Acristala

da con 

rejas 

 84 cm  2 hojas  

 

 

   

 

Puerta metálica. Aula.   Puerta metálica. Acceso a pasillo. 
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Puerta madera. Salón de Actos.  Puerta de hierro. Acceso a patio   

                                                                       exterior. 

 

  

 

Puerta de hierro.     Puerta de hierro. 

Acceso a patio exterior.   Acceso a patio interior. 

 

  Las anchuras de los distintos pasillos son las siguientes: 

 

Módulo Planta Lugar pasillo Medidas pasillo (cm). 

Módulo I 

I Baja Pasillo 1 2 m 

I Baja Pasillo 2 2 m 

I Alta Pasillo 5 2 m 

I Alta Pasillo 6 2 m 

Módulo II 

II Baja Pasillo 3 2 m 

II Baja Pasillo 4 2 m 

II Alta Pasillo7 2 m 

II Alta Pasillo 8 2 m 
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 Las anchuras de las escaleras son las siguientes 

Módulo Nombre Posición escalera Medidas (cm). 

Módulo I 

I  Hall entrada, acceso pasillos 5 y 6 2,25 m 

    

Módulo II 

II  Acceso pasillos 7 y 8 2,25 m 

 

   

 

Escalera acceso a planta   Escalera acceso a planta 

baja del módulo II.    alta del módulo I. 
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Escalera de acceso a planta alta del módulo I. 

 

1.2.5. INSTALACIONES. 

Existen varios cuadros eléctricos en el Centro:   

• El general se encuentra en conserjería. 

• El cuarto de las calderas se encuentra en el pasillo 2. 

• El ascensor se encuentra en el pasillo 3 y 7. 

• Ocho cuadros eléctricos. Cuatro en cada módulo.  

• Un cuadro eléctrico en el hall. 

 

   

Cuadro eléctrico.     Cuadro general TIC. 
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Cuadro Red Informática. 

 

1.2.6. USOS Y ACTIVIDADES. 

MÓDULO  I, compuesto por: 

        Planta baja: 

Secretaria. 

Departamento de Orientación. 

Jefatura de estudios. 

Jefatura de estudios adjunta. 

Dirección.  

Vicedirección. 

Departamento de Sociales. 

Departamento de Ciencias. 

W.C. Alumno/a. 

Departamento de Lengua. 

Sala de profesores. 

W.C. Profesores. 

W.C. Profesoras. 

Almacen secretaría. 

Almacen. 

Hueco escalera. 

Ti-3. 

Conserjería. 

W.C Caballero. 

W.C. Señora. 

Copistería. 

Laboratorio Biología. 
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Laboratorio EPV. 

Hueco escalera. 

Almacén. 

Biblioteca. 

Cuarto de máquinas calefacción. 

        Primera planta. 

TPA-1 

Aula13 

Seminario H 

TPA-2 

Ti-6 

Seminario F 

Ti-5 

Ti-4 

W.C. Alumnos. 

W.C. Alumnas. 

Aula 15. 

Aula 16. 

Seminario I. 

Aula 14. 

Ti-7. 

Casa del conserje. 

Puerta de acceso Módulo II. 

 

MÓDULO  II, compuesto por: 

Planta baja: 

 Acceso pasillo 3. 

Cuarto de máquinas. 

Ti-1. 

Ti-2. 

Vestuarios alumnos. 

Vestuarios alumnas. 

Almacén. 



 27 

T. Mantenimiento. 

Gimnasio. 

Hueco escalera. 

Acceso pasillo 4. 

Lab. Idiomas. 

Lab. Fisca y Química. 

T. Estética. 

Almacén hueco esc. 

Taller Tecnología. 

T.Tec. Salida patio. 

T. Tec. Almacén. 

T. Tic. 

 

       Primera planta: 

P. Acceso pasillo 7. 

Seminario D. 

Seminario G. 

Aula 7. 

Aula 8. 

Aula 9. 

Aula 10. 

Aula 11. 

Aula 12. 

W.C. Alumnos. 

W.C. Alumnas. 

Seminario E. 

Acceso pasillo. 

Aula 5. 

Aula 6. 

Seminario C. 

Aula 4. 

Aula 3. 

W.C. alumnos. 
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W.C. Alumnas. 

Aula 1. 

Aula 2. 

Puerta de acceso módulo I. 

 

1.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

  

1.3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

La determinación del nivel de riesgo existente se ha  realizado atendiendo a 

varios factores como: 

• Forma del edificio. 

• Número de plantas. 

• Características constructivas internas. 

• Anchura y número de las vías de salida. 

• Anchura de los pasillos y escaleras existentes. 

• Existencia de medios de protección en el módulo. 

• Actividades que se desarrollan en el edificio. 

• Tipos y características de las aulas existentes en el módulo. 

• Número de personas a evacuar. 

Nuestro Centro queda amparado en la norma que dice que al tener menos de 14 

metro y no más de 1000 ocupantes se considera de BAJO RIESGO . 

1.3.1.1 Evaluación del riego de los módulos. 

 

MÓDULO  I: 

En el módulo I se concentra un total de 212 alumnos/as . Tiene tres escaleras de acceso 

a la planta alta, dos laterales y una central, lo que facilita una evacuación rápida. 

En el mismo existe la mayor parte de los locales de especial riesgo, como son la 

biblioteca, laboratorio de física y química y secretaría. 

De acuerdo con su uso podemos considerar a este módulo como un edificio con nivel de 

riesgo medio. 
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MÓDULO  II: 

En el módulo II se concentra un total de 275 alumnos/as. Tiene tres escaleras de acceso 

a la planta alta, dos laterales y una central. 

De acuerdo con su uso podemos considerar a este módulo como un edificio con nivel de 

riesgo bajo. 

 

 1.3.1.2. Evaluación del riesgo de locales especiales. 

De acuerdo con el apartado 2.2 (Uso docente) de la Norma Básica de 

Edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los 

edificios», las zonas de un establecimiento docente destinadas a actividades subsidiarias 

de la principal, como cafeterías, comedores, salones de actos, administración, 

residencia, etc., cumplirán las condiciones relativas a su uso. 

 

Para determinar el grado de riesgo en los locales especiales, aplicaremos el 

Artículo 19. Locales y zonas de riesgo especial 

 

LOCAL RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

Taller > 100 m3 >200 m3 > 400 m2 

Archivo > 25 m2 > 50 m2  

Depósito basura >5 m2 > 15 m2  

Cocina  > 50 m2  

Trastero >50 m2 > 100 m2  

 

Gimnasio 

Forma parte del módulo II. Dispone de dos salidas, una directa al pasillo y otra directa 

al patio, está última de entrada de mercancías. Dispone de extintor en su interior, por lo 

que su riesgo lo podemos evaluar como nivel de riesgo bajo. 

 

Salón de Actos. 

El salón de actos forma parte del módulo II. Su capacidad es de130 personas. Tiene dos 

puertas de entrada y salida que dan a los pasillos 7 y 8. Las salidas se encuentran muy 
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cercanas a las puertas de evacuación por lo que su riesgo lo podemos evaluar como 

nivel de riesgo bajo. 

 

Secretaría. 

Forma parte del módulo I. Dispone de una habitación dentro de las dependencias en el 

que se halla el Cuadro de la Red Informática. Dada la cantidad de papel almacenado y la 

existencia de aparatos eléctricos (fotocopiadora) podemos evaluar su nivel de riesgo 

como nivel de riesgo medio. 

 

Biblioteca. 

Forma parte del módulo I .Se encuentra en la planta baja y cercana a la esclarea lateral. 

Cuenta con una dependencia dónde se almacena documentación del centro (B.O.E, 

B.O.J.A. etc). Además cuenta con una gran cantidad de libros en estanterías. Podemos 

considerar su nivel de riesgo como nivel de riesgo medio.  

 

Laboratorio. 

En el centro existen dos laboratorios. 

Laboratorio de Física y Química, situado en la planta baja del módulo II. Tiene dos 

salidas. 

Laboratorio de Biología, situado en la planta baja del módulo I. Tiene dos salidas. 

En los laboratorios existen fuentes de ignición, llamas, fuentes de calor, equipos 

eléctricos, etc. También existen riesgos como la existencia de reactivos inflamables lo 

que hace que cataloguemos el riesgo de los laboratorios como nivel de riesgo medio. 

Para conocer los riegos específicos de los laboratorios se puede consultar la siguiente 

página: http://www.prevenciondocente.com/riesgolaboratorio.htm 

 

Taller de tecnología. 

Está situado en la planta baja del módulo II. Dispone de dos salidas, una directa al 

pasillo y otra directa al patio, está última de entrada de mercancías. 

Se utiliza una gran variedad de aparatos eléctricos (taladros, lijadoras, etc), así como 

aparatos que provocan una gran cantidad de calor. Existe en su interior extintor. 

http://www.prevenciondocente.com/riesgolaboratorio.htm
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Todos estos riesgos hacen que evaluemos su nivel de riesgo como nivel de riesgo 

medio. 

 

Vivienda del Conserje. 

Se encuentra situada en la planta de arriba del módulo I. Dispone de dos salida, una 

directa a la calle y otra al patio. Actualmente está deshabitada. El objetivo con esta casa 

es anexionarla al centro para usarla como clase o sala para padres. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

    

2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES. 

          

     2.1.1.   MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

El Centro cuenta con extintores y equipo de manguera contra incendio. 

 

No existen pulsadores de alarma ni alarma de incendio, por lo que se recurre al uso de  

la sirena del Centro. Para avisar de la emergencia se toca de forma intermitente tres 

veces, la última de ellas más prolongada. 

 

Todas las dependencias y pasillos disponen de luces de emergencia. En la actualidad no 

se han colocado distintivos que señalen las vías de evacuación y las salidas de 

emergencia, así como los extintores, que existen pero no están en donde les 

corresponde. 
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EXTINTORES 

Módulo Planta Dependencia Tipo Fecha caducidad 

I Baja Departamento orin. P-ABC 2009-03-20 

I Baja Deartamento 

sociales 

P-ABC  

I Baja Secretaría P-ABC  

I Baja Dept. Ciencias P-ABC  

I Baja Dept. Lengua P-ABC  

I Baja Dept. Secretard. Ad. P-ABC  

I Baja Dirección P-ABC  

I Baja Jefatu. Estud P-ABC  

I Baja Conserjería P-ABC  

I Baja Lab.biología. P-ABC  

I Baja Biblioteca P-ABC  

II Baja Guimnasio P-ABC  

II Baja Lab. Fisic y Qui. P-ABC  

II Baja Aula TIC P-ABC  

II Baja Taller Tecnolg. P-ABC  

II Baja Ti-1 P-ABC  

II Baja Ti-2 P-ABC  

I Baja Pasillo 1 P-ABC  

I Baja Pasillo 2 P-ABC  

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 
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II Baja Pasillo 3 P-ABC  

II Baja Pasillo 4 P-ABC  

I Alta TP1 P-ABC  

I Alta Aula 13 P-ABC  

I Alta TP2 P-ABC  

I Alta TI 6 P-ABC  

I Alta TI 5 P-ABC  

I Alta TI 4 P-ABC  

I Alta Pasillo 5 P-ABC  

I Alta TI 7 P-ABC  

I Alta Pasillo 6 P-ABC  

II Alta Seminario G P-ABC  

II Alta Aula 12 P-ABC  

II Alta Pasillo 7 P-ABC  

II Alta Aula 4 P-ABC  

II Alta Aula 3 P-ABC  

II Alta Seminario B P-ABC  

II Alta Seminario A P-ABC  

II Alta Pasillo 8 P-ABC  

     

 

• Los extintores están próximos a los puntos donde existe mayor 

probabilidad de iniciarse un incendio, así como en las cercanías de 

las salidas de evacuación  

• Son fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada.  

• Están sujetos preferentemente sobre soportes fijados a la pared, de tal 

forma que la parte superior del extintor no supera la altura de 1,70 m 

desde el suelo.  
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• De acuerdo con la Norma Básica de Edificación CPI-96, estan 

situados de tal forma que la máxima distancia para su alcance sea de 

15 metros. 

 

Los extintores de tipo Polvo polivalente ABC son apropiados para fuegos del tipo: 

• Clase A : Combustibles sólidos (madera, cartón, papeles, telas) 

• Clase B : Combustibles líquidos (ceras, parafinas, grasas, alcohol, gasolina)  

• Clase C : Combustibles gaseosos (acetileno, metano, propano, butano, gas 

natural)  

Los extintores de nieve carbónica (utilizados en las cocinas) son apropiados para:  

• Clase B : Combustibles líquidos.  

• Clase A : Combustibles sólidos. 

Para la elección del agente extintor respecto a la clase de fuego se ha seguido el 

siguiente criterio: 

TIPO DE EXTINTOR  CLASES DE FUEGO  

 A B C D 

De agua pulverizada  XXX  X    

De agua a chorro  XX     

De espuma  XX  XX    

De polvo convencional   XXX  XX   

De polvo polivalente  XX  XX  XX   

De polvo especial     X  

De anhídrido carbónico  X  XX    

De hidrocarburos halogenados  X  XX  X   

Específico para fuego de metales     X  
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USO EXTINTORES PORTÁTILES 

Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa en los 

primeros minutos de iniciación de un fuego se puede afirmar que de él depende 

que la propagación del fuego se aborte o no. 

 

 

Normas de utilización de un extintor portátil 

El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo 

mínima eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 

60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado 

previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más 

práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y 

las reglas concretas de uso de cada extintor. 

Como se ha visto anteriormente, en la etiqueta de cada extintor se especifica su 

modo de empleo y las precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento 

de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del 

aparato. 

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad 

del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La 

posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por 

reacciones químicas peligrosas. 

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del 

extintor a través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad 

de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. 

Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un 

cursillo práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 
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1.- Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo 

en posición vertical.  

2.- Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, 

que la válvula o disco de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. 

Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

 

3.- Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la 

palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. 

 

4.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. 

En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor 
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efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque 

derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un 

máximo aproxima do de un metro. 

 

 

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo 

sobre el suelo en posición vertical. 

2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la 

salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 

llevar cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello 

y no dirigirla hacia las personas. 

3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en 

posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario. 

4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En 

caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. 

6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento 

de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del 

agente extintor. 

7. Dirigir el chorro a la base de las llamas. 

8. En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor 

efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión 

pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar 

gradualmente desde los extremos. 
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Mantenimiento de los extintores de incendio portátiles 

En el plan de prevención y protección contra incendios en un centro de trabajo se 

incluye todo lo relativo a la cantidad, tipo, ubicación y mantenimiento de los extintores 

de incendio portátiles. Merece ser destacado que para que un extintor de incendios sea 

eficaz en el momento del incendio debe haber tenido un mantenimiento adecuado con 

las revisiones periódicas indicadas según el R.D. 1942/1993. La organización de estas 

revisiones se podría realizar según lo expuesto en la NTP 368-1995 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

 

 

 

Existen dieciséis bocas de incendio equipadas. 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE’S) 

Módulo Planta Lugar de ubicación 

I Baja Entrada pasillo 1, junto administración 

I Baja Mitad pasillo 1, W.C. Alumnos/as 

I Baja Entrada pasillo 2, junto a conserjería 

I Baja Mitad pasillo 2, junto lab ciencias 

I Alta Entrada pasillo 5, junto a TP 1 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_368.htm
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I Alta Mitad pasillo 5 ,junto a seminario F 

I Alta  Entrada pasillo 6, junto a aula14 

I Alta  Mitad pasillo 6, junto a aula 17 

II Baja Entrada pasillo 3 

II Baja Mitad pasillo 3, junto a vestuario femenino 

II Baja Entrada pasillo 4 

II Baja Mitad pasillo 4, junto a laboratorio Fisica 

II Alta Entrada pasillo 7, junto a seminario G 

II Alta Mitad pasillo 7, junto a seminario E 

II Alta Entrada pasillo 8, junto a aula 6 

II Alta Mitad pasillo 8, junto a seminario A 

 

En el centro debe cumplirse que la distancia máxima entre dos BIE’s no supera 

los 50 metros. Debe existir un espacio libre de obstáculos al rededor de cada BIE. La 

distancia desde cualquier punto hasta la BIE, más próxima, no debe exceder de 25 

metros. 

Las Bocas de Incendios Equipadas (BIE) son sistemas de extinción que se 

instalan en el interior de los edificios, conectadas al sistema de abastecimiento de 

agua.  

Las Bocas de Incendios Equipadas se componen de lanza, manguera, racores, 

válvula, soporte y armario con tapa de cristal.  

El funcionamiento de un B.I.E. es el siguiente: 

• Romper el cristal con un objeto contundente. 

• Sacar la boca de la manguera de su soporte. 

• Desenrollar toda la manguera 

• Sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso. 

• Dirigir el agua hacia el fuego y regular el chorro girando la boquilla de salida.  
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COLUMNAS SECAS 

Número Ubicación Referencia 

1 

 

Calle de nueva apertura junto a puerta de entrada de 

aparcamientos de vehículos. 

 

   

 

La columna seca es la conducción interior del edificio que carece de agua y 

se emplea para que los Bomberos conecten a ella su equipamiento.  

 

De acuerdo con el APÉNDICE 2. (Accesibilidad y entorno de los edificios), de 

la Norma Básica de Edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios»,  en el centro existe un hidrante, en lugar fácilmente 

accesible, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículos,  y 

debidamente señalizado conforme a la Norma UNE 23 033. 

Medidas preventivas para evitar los incendios: 

• No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, especialmente 

si en los alrededores hay materiales inflamables.  

• Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados.  

• Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de líquidos 

inflamables, y de aspiración localizada de los vapores combustibles (talleres y 

laboratorios).  

• Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro (talleres y 

laboratorios).  

• Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.  

• Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática. 

• Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de fácil 

combustión y propagación del fuego.  
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2.1.2. SISTEMA  DE AVISO Y ALARMA. 

 

El instituto no dispone de pulsadores de alarma instalados. 

La señal de emergencia se realizará con el timbre de entrada y salida, pero con una 

cadencia distinta..Para avisar de la emergencia se toca de forma intermitente tres veces, 

la última de ellas más prolongada, que se repetirán hasta tres veces, transcurridos quince 

segundos desde la vez anterior 

 

 

 

 

   

Las campanas del timbre se encuentran situadas en: 

 

• Planta alta en pasillo 8, junto a los WC de los alumnos. 

• Planta alta en hall común a los dos módulos. 

 

2.1.3.  EQUIPOS Y MATERIAL DE  PRIMERA INTERVENCIÓN. 

 

       Botiquín de primeros auxilios. 

 

LUGAR BOTIQUÍN 

Módulo Planta Dependencia 

I Baja. Conserjería. 

I Baja. Administración. 
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Llavero de emergencia 

En el instituto hay llaveros de emergencia que se encuentran en Conserjería y 

Secretaría. 

 

      2.2. DIRECTORIO  DE MEDIOS EXTERNOS.  

  

 En las llamadas de emergencia se ha de indicar: 

• El nombre del Centro. 

• La descripción del suceso. 

• La localización y los accesos. 

• El número de ocupantes. 

• La existencia de victimas. 

• Los medios de seguridad propios. 

• Las medidas adoptadas. 

• Tipo de ayuda solicitada. 

 

     RELACIÓN DE TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

Cuerpo de Bomberos: 080 

959210208 

959210220 

  

Policía Local: 959210221 

  

Urgencias: 061 

  

Emergencia General 112 
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Policía Nacional: 091 

959241900 

  

Guardia Civil: 062 

  

Ayuntamiento: 959210101 

  

Protección Civil: 959210112 

  

Compañía Eléctrica: 959248248 

959285586 AVERIAS 

  

Compañía de Aguas: 959282700 

  

Información Telefónica: 11888 

  

Directora 671566999 

  

Jefe de Estudios 647763721 

  

Ordenanza: 696208586 
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   2.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN. 

  

      2.3.1. OCUPACIÓN. 

  

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

Curso Número Curso Número 

1º ESO A 17 1º DAI 13 

1º ESO B 17 2º DAI 10 

2º ESO A 18 1º G.A. 13 

2º ESO B 18 2º G.A. 8 

3º ESO A 15 1º SECRET. 9 

3º ESO B 15 2º SECRET 9 

3º ESO DIVER 5 1º AF A 30 

4º ESO A 16 1º AF B 28 

4º ESO DIVER 8 2º AF A 25 

PCPI 7 2º AF B 23 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

3 1º ESI 31 

1º BACH HCS 18 2º ESI 22 

1º BACH CYT 5 1º ASI 29 

2º BACH HCS 5 2º ASI 10 

2º BACH CNS 5 CPPGM 18 

CPPGS 37 TOTAL 487 

TOTAL DE ALUMNOS:487 
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NÚMERO DE ALUMNOS POR PLANTA 

Módulo Planta Nº Alumnos Módulo Planta Nº Alumnos 

I Baja.Pas

illo 2 

32 II Baja. 

Pasillo 3 

80 

I Alta. 

Pasillo 5 

100 II Baja. 

Pasillo 4 

50 

I Alta.Pasi

llo  6 

80 II Alta. 

Pasillo 7 

80 

   II Alta.Pasi

llo 8 

65 

      

      

TOTAL DE ALUMNOS:ALREDEDOR DE 600 

  

      2.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

 

 Ante una posible evacuación vamos a definir dos zonas de reunión: 

 

Las pistas van a ser una de las zonas de reunión, aquí se reunirán las personas que se 

encuentren en la planta baja, pasillo 3 y 4 y los de la planta primera, pasillo 7 y 8,  y  

una segunda zona en la puerta principal donde se reunirá el resto de alumnado. 

 

La evacuación de  los pasillos y plantas será de la siguiente forma: 

 

El alumnado y personal que se encuentre en la planta baja ,pasillo 1y2 ( módulo I), 

saldrán por dicho pasillo hasta la puerta principal. 

 

Los que se encuentren en la planta baja , en los pasillos 3 y 4 (módulo II), saldrán al 

patio hacia las pistas. En caso de tener que desalojar las pistas hay varias puertas, 

incluida la de aparcamiento. 
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Los que se encuentren en la planta de arriba, en los pasillos 6 y 5 ( módulo I) 

pueden bajar a la planta de abajo por dos sitios, los mas cercanos a la escalera principal 

,que son las aulas cercanas a estas, bajaran por esta dirección hacia la salida por la 

puerta de entrada al instituto. Los que se encuentren al final del pasillo pueden bajar 

unos por la escalera cercana a la biblioteca (pasillo 6) y de aquí a la salida a la puerta 

principal y los del pasillo 5 que estén cerca de la escalera que da a la sala de profesores 

bajaran por esta y cogerá ese pasillo(1) hasta la salida por la entrada del instituto. 

 

Los que se encuentran en el pasillo 7, planta primera ( módulo II), los más cercanos 

a la escalera principal bajaran por esta hacia las pistas, los que están al fondo del pasillo 

bajaran por la mas cerca al gimnasio y cogerán por el pasillo 3 hacia las pistas. 

Los que se encuentran en el pasillo 8, planta primera (módulo II), los mas cercanos 

al salón de actos ,bajarán por la escalera principal hasta las pistas, Los que están al final 

cogerán la escalera que está enfrente de los servicios por el pasillo 4 hacia las pistas. 

 

Las plantas se irán desalojando por el siguiente orden: 

• Planta Baja 

  Se evacuará del modo que sigue: 

         Pasillo 1( módulo I): 

- D. Orientación. 

- Secretaria. 

- Departamento de Sociales. 

- D. Matemáticas. 

- Vicedirección. 

- Jefatura de Estudios y Dirección. 

- D. Administrativo /Informática. 

- D. Lengua /Lenguas Extranjeras. 

- Sala de Profesores. 

 

Pasillo 2 ( módulo I): 

- Consejería. 

- TI3. 

- Laboratorios (Biología y Plástica). 

- Biblioteca. 
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.Aula de E.E 

-Aula de 1º FPB 

 

Pasillo 3 ( módulo II): 

- TP1. 

- TP2. 

- Gimnasio y taller de mantenimiento. 

 

Pasillo 4 ( módulo II): 

- Laboratorio de Idiomas. 

- Aula TIC. 

- Laboratorio de Física. 

- Taller de Estética y Tecnología. 

Hall. 

- Seminario J. 

 

• Primera Planta 

No comenzará a desalojarse la planta superior, hasta que la planta baja no quede vacía, 

siendo el coordinador de planta la persona que deberá indicar tal hecho. 

         

Pasillo 5 ( módulo I): 

 

- Aula 13. 

- TP1. 

- Seminario H. 

- TP2. 

- TI6. 

- TI5. 

- Seminario F. 

- TI4. 

 

Pasillo 6 (módulo I): 

 

- Aula 14. 
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- Aula 15. 

- Aula 16. 

- TI7. 

- .(Seminario I). 

- Aula 17 

- Aul 18 

- Aula 19 

- Aula seguimiento 

- TP·. 

 

Pasillo 7 ( módulo II): 

 

- Seminario G. 

- Seminario D. 

- Aula 7. 

- Aula 8. 

- Aula 9. 

- Aula 10. 

- Seminario E. 

- Aula TIC-12. 

- Aula 11. 

Hall (modulo II) 

- Salón de Actos. 

 

Pasillo 8 (módulo II): 

 

- Aula 5. 

- Aula 6. 

- Seminario C. 

- Aulas TIC- 3,4. 

- Seminario B. 

- Aula 1 y 2. 

- Seminario A. 

 



 49 

• SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, según los criterios 

adoptados. 

  

• El Orden de salida de los cursos se realizará atendiendo a los siguientes 

criterios: 

  

a)     Por cada pasillo circularán dos cursos a la vez, cada uno pegado a su pared. 

 

b)    El orden de salida de los cursos, será del mas cercano a las escaleras al mas 

lejano. No saldrá un curso nuevo hasta que acabe de de salir el último 

alumno del curso anterior. 

  

• Habrá dos ZONA DE SEGURIDAD. En nuestro Plan serán las PISTAS 

DEPORTIVAS y LA ENTRADA PRINCIPAL . En estas zonas se ordenan 

las clases en fila con su correspondiente profesor/a al frente. 

  

• El PUESTO DE COORDINACIÓN  está situado en las PISTAS 

DEPORTIVAS y EN LA ENTRADA PRINCIPAL, delante de la ZONA 

DE SEGURIDAD. Estos puntos serán los puntos de reunión de todos los 

grupos operativos. 

   

• Habrá que nombrar a una PERSONA ENCARGADA de ayudar a los 

DISCAPACITADOS que podrían ser  los compañeros de los cursos más 

cercanos, indicando su nombre y apellido. 

 

      2.3.3.  EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

  

      A la hora de elegir las vías de evacuación mas adecuadas, se han tenido en cuenta 

los siguientes parámetros: 

  

• La existencia de suficientes vías de evacuación. 

• Número y disposición de salidas. 

• Anchura de los pasillos. 
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• Dimensiones de las escaleras. 

• Anchura de las escaleras. 

• Protección de las escaleras. 

• Anchura de las puertas de salida. 

• Altura de las vías de evacuación. 

• Existencia de rampas. 

• Existencia de elementos que dificulten la evacuación. 

• Existencias de zonas de estrangulamiento. 

• Flujo de ocupantes que deben evacuarse por cada vía. 

• Comprobación de la señalización de evacuación e 

iluminación. 

• Características de los elementos constructivos existentes en 

las vías de evacuación. 

• Características del suelo. 

 

En este apartado hemos tenido en cuenta todo lo recogido en la norma (NBE-

CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios). 

 

    2.3.4. SEÑALIZACIÓN. 

  

 En los pasillos se colocarán señales de incendios que indicarán la ubicación o 

lugar donde se encuentran" los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios 

como extintores, mangueras, etc. También se colocarán las señales de salvamento y 

socorro, concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran salidas de 

emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento 

para lavabos o duchas de descontaminación etc. 
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TIPO DE SEÑAL UBICACIÓN 

2 señales de extintor Pasillo 1 

1señal BIE Pasillo 1 

2 señales de extintor Pasillo 2 

1 señal BIE Pasillo2 

2 señales extintor Pasillo 3 

1 señal BIE Pasillo 3 

2 señales extintor Pasillo 4 

SEÑALIZACIONES. 
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1 señal BIE Pasillo 4 

2 señales extintor Pasillo 5 

1 señal BIE Pasillo 5 

2 señales  extintor Pasillo 6 

1 señal BIE Pasillo 6 

2 señales extintor Pasillo 7 

1 señal BIE Pasillo7 

2 señales extintor Pasillo 8 

1 señal BIE Pasillo 8 

1 señal botiquín En la conserjería 

6 señales de escalera de emergencia En la meseta de las 6 escaleras de 

los II módulos. 

2 señales de emergencia En las puertas de salida al patio 

exterior y a la calle. 
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2.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS. 

 

 

Existen planos del tipo “ Tú estás aquí” en las paredes de todas las plantas tanto 

del módulo I como del módulo II. 

Dichos Planos están protegidos mediante una plancha de metacrilato para evitar 

su deterioro. 
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PLANOS MEDIOS DE EXTINCION Y 

SEÑALIZACION 

                               MODULOS I Y II 
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PLANOS MEDIOS 

EVACUACION 

MODULOS I Y II 
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CAPÍTULO III:  PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

  

3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONES. 

 

3.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.  

  

La Comisión Escolar de Autoprotección del Centro está compuesta por: 

  

        El/La director/a del Centro:  

D/Dª Evelia Peñuelas García 

 

        El/La Jefe de Estudios del Centro:  

 D/Dª Miguel Tellez Salcedo 

 

        El/La Secretario/a del Centro:  

 D/Dª. Miguel Ángel Conde 

 

        Representantes del Personal Docente: 

Dª: Pilar Artés Sanchis ( Coordinadora del Plan de Autoprotección) 

 

        Representantes  del Personal no Docente: 

Dª: Amparo Montemayor Cano 

 

        Representantes de la A.M.P.A.: 

Dª:  

D./Dª(suplente):  

 

        Representantes de los alumnos/as: 

D:  

Dª(suplente):  
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Las funciones principales de dicha Comisión son: 

  

-          Redactar el Plan de Autoprotección. 

-          Implantación del Plan. 

-          Revisión y  Mantenimiento del mismo. 

  

La periodicidad de las reuniones será trimestral.  

 

3.1.2. GRUPO OPERATIVO: 

 El grupo operativo está integrado por un equipo de profesores y alumnos 

adecuadamente entrenados y con responsabilidad en cada una de estas áreas: 

 

Alarma y mejora. 

Primera intervención. 

Mejora y mantenimiento. 

 

En principio el grupo operativo va a estar formado por los siguientes equipos: 

•Equipo de Evacuación de Aula. E.E.A. 

•Equipo de Primeros Auxilios. E.P.A. 

•Equipo de Emergencia General. E.E.G. 

 

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA - E.E.A. 

Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada 

del correspondiente grupo académico. 

 

En todo momento deberán seguir las órdenes dadas por el/la jefa/jefe del mismo, a partir 

de unas recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer y que 

estarán expuestas en cada una de las aulas del Instituto. 

 

Los equipos estarán formados por el profesor/a de ese grupo y cuatro alumnos/as. En 

principio, los componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado/a, el 

subdelegado/a y otros dos alumnos/as. Estos dos alumnos/as, podrían ser aquellos que 
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se prestasen para este trabajo de forma voluntaria o que el profesor/a-tutor/a elija al 

principio del curso académico. 

 

Una vez realizada la selección de los componentes, esta se plasmará en un Cartel que se 

colocará al lado de las instrucciones a seguir en caso de Evacuación. Periódicamente se 

revisará la asistencia a clase de los mismos y si se apreciara faltas continuadas de 

algunos de los miembros, se procederá al nombramiento de otros auxiliares 

 

Estos equipos cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los alumnos/as 

de la clase, también deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un Conato 

de Emergencia o Emergencia Parcial que se presente en las proximidades del aula, bien 

por percatarse de ella directamente o bien por haber sido avisados por algún testigo del 

suceso. 

 

El centro dispondrá de tantos E.E.A como aulas haya en ese momento. 

 

La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 

•cerrar la puerta del aula. 

•Cerrar las ventanas de aula. 

•Contar a los alumnos/as. 

•Ayudar a los minusválidos.  

•Controlar que no lleven objetos personales, etc. 

   

El profesor/a del grupo controlará que no queden alumnos/as en la clase, las puertas y 

ventanas quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales 

anexos.  Por último se dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y se situará 

frente a ellos/as. 

 

Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones que 

tienen que realizar, de Intervención y de Evacuación. 

 

En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el 

profesor/a encargado en ese momento de la misma, será el responsable máximo de este 

E.E.A., con aquellos auxiliares que él/ella nombre en ese momento. 
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. E.P.A. 

De una forma muy parecida a los E. E. A., el Centro también dispondrá de una serie de 

equipos E.P.A., que se encargarán de socorrer a los accidentados/as, tanto en 

emergencias individuales como en colectivas. 

 

Estos equipos estarán formados por profesores/as con conocimientos en primeros 

auxilios, principalmente alguien del equipo directivo o profesor de educación física. Al 

igual que en caso anterior, conviene que estén preparados para estas tareas, por lo que a 

lo largo del curso se realizarán prácticas en este sentido. 

 

Los miembros de estos equipos, no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de ese 

grupo. 

 

Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo a un 

accidentado, haya que realizarse una Evacuación General, las componentes del E.E.A. 

de ese grupo, encabezados o dirigidos por el Delegado/a o Subdelegado/a o en último 

lugar por uno de los Auxiliares que estén nominados en el Cartel, se harán cargo de la 

evacuación de ese grupo hasta el lugar de reunión. 

 

Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya que 

es el grupo que tiene el E.P.A. 

 

EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL. E.E.G. 

Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar 

la Alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese 

necesario. Tendrá la misión de decidir la necesidad de una Evacuación y una vez 

iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla. 

Su composición estará formado por: 

 

- El Jefe de Estudios que desempeñará las tareas de Coordinador General, con 

autoridad máxima en el desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna 
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circunstancia el Jefe de Estudios estuviera ausente, ocuparía su lugar, el miembro 

del equipo directivo que se encontrase de guardia. 

 

- El/la Coordinador del Plan de Autoprotección, que colaborará estrechamente con 

el Jefe de Estudios 

- Los/as profesores/as de guardia, que colaborarán en las tareas encomendadas por 

el jefe del equipo, actuando como Coordinador de Planta. 

- El/La Ordenanza o Ordenanzas que como en el caso de los anteriores también 

estarán a las ordenes del Coordinador general, y que tendrán una serie de labores 

predeterminadas a seguir, debido a sus conocimientos más exhaustivos de las 

instalaciones. 

 

El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas: 

•Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

•Coordinar todas las operaciones de la misma 

•Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 

•Avisar al Servicio de Bomberos. 

•Ordenar la evacuación del Centro. 

•Debe dirigirse al “puesto de control”.  

•Dar información al Servicio de Bomberos  sobre las particularidades del siniestro. 

•Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  

•Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  

 

 Los Coordinadores de Planta se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

•Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen  en dicha planta, así como 

controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos/as 

desalojados.  

•Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 

•Controlan el número de alumnos/as evacuados. 

•Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del siniestro. 

•Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la planta 

primera y ordenan su evacuación.. 

•Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás dependencias. 

•Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles contrariedades. 
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•Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro. 

•Informar al Coordinador general. 

 

Los/as Ordenanzas se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

  

•Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 

•Abrir las puertas que dan acceso a las ”zonas de seguridad” a los escolares. 

•Cuidar que las vías  de evacuación estén libres de obstáculos.  

•Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 

•Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de  contadores,  gimnasio, etc. 

•Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

•Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   

 

 

 El responsable de la cafetería /bar se responsabilizará de las siguientes 

tareas(Cuando lo haya) 

•Desconectar el gas, la electricidad y el agua. 

•Evacuar el bar y cerrarlo, comprobando que quede vacío. 

 

3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN. 

  

3.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 

El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del 

Centro será el siguiente: 

•  Fecha para la aprobación del Plan:  

•  Fecha límite para la incorporación de medios de protección previstos en el   

   Plan: 2º Trimestre 

•  Fecha límite para la confección de los planos: 

•  Fecha límite para la redacción de las consignas de prevención y actuación: 
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•  Fechas de realización de los simulacros de evacuación: 

Para que este Plan de Autoprotección sea realmente una herramienta a la que podamos 

acudir en caso de una emergencia, y no solo un trabajo teórico. Es fundamental 

organizar reuniones informativas  con: 

• Personal docente. 

• Personal no docente. 

• Alumnado. 

 

Las reuniones con el personal docente y no docente se realizarán a principio de curso y 

deberán incluir los siguientes temas: 

• Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo. 

• Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros. 

Las reuniones con el alumnado se realizarán a principio de curso en las reuniones de 

tutoría y deberán incluir los siguientes temas: 

• Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 

• Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros. 

Coordinado por el Consejo Escolar  e integrado en el R.O.F., la implantación  del Plan 

de Emergencia Escolar supone la realización  del siguiente protocolo de actuaciones: 

  

• Inventario de riesgos. 

• Catálogo de recursos. 

• Confección de planos. 
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• Crear la estructura organizativa-operativa. 

• Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y 

recomendaciones. 

• Reuniones con alumnos. 

• Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de    

emergencia. 

• Realización de simulacros. 

• Análisis y  valoración del plan. 

• Actualizaciones. 

• Formación. 

• Revisiones técnicas. 

  

 3.2.2. PROGRAMA  DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.  

  La revisión y mantenimiento de las instalaciones de gas se realizarán en la siguiente 

fecha:                          . Dicha revisión será realizada por: 

La revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas se realizarán en la 

siguiente fecha:                          . Dicha revisión será realizada por: 

La revisión y mantenimiento de las instalaciones y medios de protección contra 

incendios se realizarán en la siguiente fecha:                          . Dicha revisión será 

realizada por: 

Las inspecciones se seguridad se realizarán de manera periódica, siendo el 

responsable de las mismas: 

 

3.2.3.  PROGRAMA DE FORMACIÓN. 

 La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación 

de los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello es conveniente que 

todas las personas que forman parte de los equipos, así como el alumnado en general, 

tenga la formación necesaria para llevar acabo el proceso descrito en este Plan de 

Autoprotección. 

 

 Es necesario a principio del curso académico dar formación: 
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• A los equipos de Evacuación de Aulas. 

• A los equipos de Primeros Auxilios. 

• Alumnado en general. 

 

Formación de los equipos de evacuación de aula. 

Una vez que el/la tutor/a ha informado del Plan de Autoprotección del Centro, se 

elegirá el equipo de Evacuación de Aula de cada curso. 

 

 Dichos equipos recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes 

aspectos: 

 

• Como actuar ante un conato de emergencia. 

• Como actuar ante una emergencia parcial. 

• Como actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la 

misma. 

• Manejo de extintores. 

• Primeros Auxilios. 

 

Para  realizar la formación en este aspecto se contará con los bomberos y la cruz 

roja de la localidad. 

 

Formación de los equipos de primeros auxilios. 

 La principal misión de los equipos de primeros auxilios es socorrer a los heridos 

en un accidente hasta la llegada de los servicios médicos. 

 

 La formación principal de este equipo debe ser la atención a accidentados y por 

lo tanto consistirá en varias sesiones informativas sobre primeros auxilios. 

 

Para  realizar la formación en este aspecto se contará con la cruz roja de la 

localidad. 
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Al igual que en el caso de alumnos, el personal docente y no docente, debe 

recibir formación en los siguientes temas: 

 

•  Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo. 

• Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros. 

 

Formación del alumnado. 

En las sesiones de tutoría se trabajará con los alumnos los siguientes temas: 

 

• Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 

• Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros. 

 

 Formación del personal docente y no docente. 

Al igual que en el caso de alumnos, el personal docente y no docente, debe 

recibir formación en los siguientes temas: 

•  Objetivo del Plan de Autoprotección. 

• Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

• Equipos de emergencias. 

• Composición de estos equipos. 

• Consignas para cada equipo. 

• Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

• Forma y manera de hacer simulacros. 
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3.3.1. DIRECCIÓN. 

 La Comisión de Autoprotección Escolar ha designado como persona  que debe adoptar 

la resolución de actuación en caso de emergencia al Jefe de Estudios del Centro: Miguel 

Tellez Salcedo y, en su ausencia, el sustituto será el directivo de guardia o el 

Coordinador/a del Plan de Autoprotección 

  

 3.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS. 

La señal de alarma ante cualquier emergencia será  la sirena  del recreo  en intervalos 

cortos de tiempo. 

  

La activación del plan  de emergencia corresponde al Jefe de Estudios del Centro. En 

ese momento, cada equipo asumirá sus funciones.  

 

Las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación son: 

  

• Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado 

de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del 

Centro. Sus consecuencias son prácticamente inapreciables, no es 

necesaria la evacuación del centro y la recuperación de la actividad 

normal es inmediata. 

 

• Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado 

requiere la actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

Los efectos de la emergencia parcial estarán limitados a un sector y no 

afectarán otros adyacentes ni a terceras personas. 

 

Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del Centro, 

por lo que es interesante tener una buena sectorización del Centro. 

 

• Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de 

todos los equipos y medios de protección del Centro y la ayuda de 

medios externos. La emergencia general llevará acarreada la evacuación 

total del Centro.  
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LAS ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA 

EMERGENCIA INDIVIDUAL 

 

La manera de proceder en caso de una emergencia individual sería: 

 

1.-  Alertar al E.E.A. más cercano al suceso. 

 

2.- Procurar los primeros auxilios al accidentado por medio del E.E.A. 

 

3.- Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá 

inmediatamente a dar la Alerta del suceso al Jefe de Emergencia General, que en 

nuestro caso es el Jefe de Estudios o miembro del equipo directivo, que se encuentre de 

guardia o al Coordinador/a del Plan de Autoprotección 

 

4.- El Jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios, pero siempre 

teniendo conocimiento posterior de que ese aviso se ha dado y que el equipo está 

realizando la tarea encomendada. 

 

5.- Una vez atendido el accidentado por el E. P.A y si el jefe del equipo lo creyera 

necesario, se procederá al Traslado de la persona accidentada a un Centro Médico. En 

nuestro caso el Centro que nos corresponde es:  

 

6.- Este traslado se hará mediante una Ambulancia del 061, la cual será avisada por el 

Jefe de Emergencias, bien directamente o bien delegando esta labor a una persona en 

concreto, que le tendrá en todo momento al corriente de lo sucedido. 

 

7.- El E.P.A. se encargará de recibir  e informar al equipo sanitario que venga en su 

apoyo. 

 

8.- En el paso siguiente el Director o en su defecto el subdirector o un miembro del 

equipo directivo, avisará a los familiares del accidentado, indicándole la situación, el 

estado y el traslado del accidentado. 



 72 

 

ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA 

EMERGENCIA COLECTIVA 

 

La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva sería: 

 

Si se trata de un Conato de Emergencia, el E.E.A. más cercano, se encargará de hacer 

frente a la situación, de acuerdo con la formación recibida a principio de curso, o en el 

caso de profesorado interino, cuando se haya incorporado al Centro. 

 

En el caso de que el/la Jefe del E.E.A. no pueda controlar la situación, daría lugar a una 

Emergencia Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de tiempo 

posible la voz de alarma, para poner en marcha a los equipos de Primeros Auxilios. 

E.P.A. o de Emergencia General. E.E.G. 

 

Si el/la Jefe del E.E.G. una vez en el lugar de los hechos, considera que la emergencia 

no puede ser dominada y los daños tanto materiales como personales pueden ser 

importantes, la calificará como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al 

aviso de ayuda externa y a la puesta en marcha de la Evacuación General del Centro. 

 

 

CONSIGNAS PARA LOS ALUMNOS DURANTE UNA 

EMERGENCIA 

 

 

Las principales consignas que se deben dar a lo/as alumnos/as en una evacuación 

del centro serán: 

1° Los/as alumnos/as deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor/a y en 

ningún caso deberán seguir iniciativas propias. 



 73 

2° Los/as alumnos/as que hayan recibido funciones concretas de su profesor/a deberán 

responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del 

grupo. 

3° Los alumnos/as no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

4° Los alumnos/as que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la 

alarma, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta 

distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo 

y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor/a. 

5° Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 

empujando o atropellando a los demás. 

6° Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

7° Los/as alumnos/as deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando 

atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se 

realizará como máximo en tres filas, dos por los laterales y una en el centro. 

8° En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

9° En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la 

salida, será apartado por los/as alumnos/as, si fuera posible, de forma que no provoque 

caídas de las personas o deterioro del objeto. 

10° En ningún caso, el/la alumno/a deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

11° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 

concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al 

profesor/a el control de los/as alumnos/as. 

12° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se 

deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 
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13° En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las 

vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá 

pasar por dichas zonas. 

14° En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de 

permanecer en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las 

juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará 

la atención del exterior. 

15° En el caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia arriba, nunca 

hacia abajo.  

CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO DURANTE UNA 

EMERGENCIA 

Las principales consignas que deben recibir el profesorado en una evacuación del 

centro serán: 

1º. Por la Dirección del Centro se designará un/a coordinado/a general que asuma la 

responsabilidad total del simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. 

Igualmente se designará un/a coordinador/a suplente.  

 

2º. Se designará por cada planta un/a coordinador/a, que se responsabilizará de las 

acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación 

total de la misma y el número de alumnos desalojados.  

 

3º. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todo el Profesorado se reunirán con 

el/la coordinador/a general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan 

a seguir,  y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, 

determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de 

alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a 

los efectos de este ejercicio.  

 

4º. En el caso de que los/as alumnos/as evacuados deban salir del recinto escolar y 

ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, 
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para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su 

caso, que corresponda.  

 

5º. Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del 

edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo.  

 

6º. Cada Profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los/as 

alumnos/as a su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador/a 

general y de los/as coordinadores/as de planta.  

 

7º. Cada Profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los 

alumnos/as más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, 

contar a los alumnos/as, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se 

pretende dar a los alumnos/as mayor participación en estos ejercicios.  

 

8º. Cuando hayan desalojado todos los alumnos/as, cada Profesor/a comprobará que las 

aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas 

cerradas y comprobando que ningún alumno/a quede en los servicios y locales anexos.  

 

9º. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, 

después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el 

orden siguiente:  

 

1. Gas.  

2. Electricidad.  

3. Suministro de gasóleo.  

4. Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea 

independiente de la red general.  

 

10º. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas 

o con dificultades motóricas, si las hubiere.  

 

11º. Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a los 

padres/madres de los alumnos/as acerca del ejercicio que se pretende realizar, con 
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objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que 

el mismo tendrá lugar.  

 

12º. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se 

informará a los alumnos/as de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 

explicarán las instrucciones que deberán seguir.  

 

13º. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, 

mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por el 

Director/a del Centro, y no se comunicará en ningún caso a las personas relacionadas 

con el Centro (Profesores/alumnos/as, padres, personal auxiliar), con objeto de que el 

factor sorpresa simule una emergencia real.  

 

14º. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma, que alcance a todas las 

zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente potente 

y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u otras 

actividades escolares, deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los 

requisitos mencionados.  

 

15º. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  

 

1. A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer 

lugar los ocupantes de la planta baja.  

2. Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 

ordenadamente hacia las escaleras más próximas, pero sin descender a las 

plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado su 

planta respectiva.  

3. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer 

lugar las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin 

mezclarse los grupos.  

 

16º. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se 

ordenará en función del ancho y la situación de las mismas.  
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17º. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 

edificio. No se consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, 

patios interiores etc..  

18º. No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas,  para la evacuación de 

personas ni se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían 

las corrientes de aire y propagación de las llamas.  

 

19º. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos/a a dirigirse hacia las 

salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en 

un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro prever esta 

circunstancia, siendo el Profeso/a de cada aula el único responsable de conducir a los 

alumnos/as en la dirección de salida previamente establecida.  

 

20º. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que 

puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera 

transmitirse a los alumnos/as, con las consecuencias negativas que ello llevaría 

aparejadas.  

 

21º. Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en diferentes lugares 

exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el 

control del Profesor/a responsable, quien comprobará la presencia de todos los 

alumnos/as de su grupo.  

 

22º. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el 

Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido 

ocasionarse.  

 

23º. Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de 

todos los Profesores/as para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el/la 

directora/a del Centro el informe oportuno.  

 

24º. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los Profesores/as, tanto en la planificación del simulacro como en 
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su realización. El Profesor/a se responsabilizará al máximo del comportamiento de los 

alumnos/as a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 

 

 

3.3.3. PRIMEROS AUXILIOS Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE 

EMERGENCIA.  

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que 

permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia 

médica profesional, afín de que las lesiones que ha sufrido no empeoren.   

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como 

actitud a mantener ante los accidentes: 

1.- Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma 

correcta, evitando errores irremediables. 

2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un 

espectáculo.  

3.- Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de 

la situación hasta que llegue el equipo médico 

4.- No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya sufrido 

un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de 

empeorar las lesiones ya existentes.  

5.- Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 

determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida 

de forma inmediata. 

Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, 

controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. 
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6.- Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las 

lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de 

angustia. 

7.- Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se 

activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de 

calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una 

de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 

8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traduce como la 

necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más 

precozmente posible. 

9.- Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en 

coche particular, ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender "in 

situ" y si la lesión no es grave, quiere decir que puede esperar la llegada de la 

ambulancia. 

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico .  

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 

La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el 

empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer.  

Ante cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA 

(P.A.S.). Este procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones para 

empezar a atender al accidentado: 

PROTEGER ---> AVISAR ---> SOCORRER 

PROTEGER 

Antes de actuar, hay que asegurarse que tanto el accidentado como nosotros, estamos 

fuera de todo peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atiendas al intoxicado 
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sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), 

pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también. 

AVISAR 

Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios. 

SOCORRER 

Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, 

reconociendo sus signos vitales ¡SIEMPRE! por este orden: 

 1. Conciencia. 

La consciencia es siempre el PRIMER signo vital que debe Vd. explorar. 

Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le ha pasado. Si 

contesta, descartará la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el 

paciente NO CONTESTA. En ese caso, debemos agitar muy levemente al accidentado 

para observar sus reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc...); 

si no existe ningún tipo de reacción, significa que el estado de inconsciencia está 

declarado, por lo que inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser 

un paciente traumático y existir lesiones óseas que agraven su estado) debemos 

comprobar su respiración.  

2. Respiración  

Tendiendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que 

NO RESPIRE. 

Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, debemos utilizar la 

vista, el oído y el tacto. 

Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y mirando 

hacia el pecho podremos observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la 

salida del aire y notar en la mejilla el calor del aire exhalado. 
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En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los signos vitales 

ya que el corazón funciona. 

Si una vez hemos comprobado que respira, sabemos que el accidentado no es 

traumático, debemos colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las 

posibles consecuencias de un vómito  

 

A esta posición se le llama P.L.S. que significa Posición Lateral de Seguridad  

 

En caso de que el accidentado respire pero su accidente haya sido traumático, 

NO DEBE MOVERSE BAJO NINGUN CONCEPTO.  

Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin 

perder tiempo colocamos al accidentado (sea traumático o no) en posición decúbito 

supino (estirado mirando hacia arriba) y después de explorar su boca comprobar la 

existencia de cuerpos extraños (chicles, etc.), procediendo posteriormente a abrir las 

vías aéreas mediante una hiperextensión del cuello evitando que la lengua obstruya la 

entrada de aire. 

 

En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar. 
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En caso contrario el paro respiratorio es evidente, por lo que se debe suplir la función 

ausente mediante la respiración artificial, también llamado BOCA-BOCA.  

3. Pulso 

En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es importante controlar el 

ritmo cardíaco mediante la toma del pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria 

carótida) 

Información obtenida de: http://www.prevenciondocente.com/auxilios.htm 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cuando un alumno/a sufra un percance en su clase 

o recreo o se sienta indispuesto, el/la profesor/a que éste en clase o de guardia lo llevará 

a la Dirección para proceder en consecuencia. 

Si se comprueba que el hecho no tiene gravedad, el alumno/a será atendido en el 

botiquín y se reintegrará a su clase o recreo. 

 Cuando haya dudas respecto al restablecimiento del alumnado, se intentará contactar 

telefónicamente con sus padres y a continuación se trasladará al Centro de Salud. 

¿Quién lleva el niño al Centro de Salud? 

Lo lleva el profesor de guardia .Si los padres llegan al Centro de Salud serán ellos los 

que se harán cargo desde ese momento de su hijo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prevenciondocente.com/auxilios.htm
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                       PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

ALERTA AL PROFESOR 

de de 

EVALÚA 

ACCIDENTE LEVE ACCIDENTE GRAVE 

CURa

AAA

AAR

AAA

AA 

AVISO A 

PADRES 

TRATAMIENTO 

TRASLADO 

DOMICILIO 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

CENTRO ESCOLAR 

TRASLADO A CENTRO MÉDICO 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

ALERTA AL PROFESOR 

COMPRUEBA Y VALORA 

LUCHA EVACUACIÓN 

CONTROL 

CONTROL TRASLADO 

DOMICILIO 

AVISO 

BOMBEROS 

INFORME 

NORMALIZACIÓN 

ALARMA AL GRUPO OPERATIVO 

SI NO 

CENTRO 

ESCOLAR 

LUCHA 

BOMBEROS 

PASAR LISTA 

PUNTO 

CONCENTRACIÓN 

INFORMA 
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3.3.3.  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 

 Como una emergencia puede presentarse  en cualquier momento del día, el 

Centro tiene que estar preparado desde la primera hora para actuar ante cualquier 

contingencia. Por este motivo es conveniente realizar todos lo días unas tareas de 

comprobación consistentes en: 

 

1.- Los/as Ordenanzas se encargarán de abrir a primera hora de la mañana todas 

las puertas del instituto y comprobarán que las puertas que van a ser utilizadas 

durante la evacuación, están en perfecto estado de uso.        

 

2.- Los/as Ordenanzas comprobará a primera hora de la mañana el 

funcionamiento de la alarma, pulsándola de la misma manera que cuando se 

activa en una emergencia, lo que servirá para dar comienzo a las clases y para 

que los alumnos reconozcan cuando suene el timbre de alarma. 

 

4.- El/la profesor/a de guardia de la primera hora, hará un recorrido por las vías 

de evacuación comprobando la no existencia de obstáculos en la misma, en cuyo 

caso informará del suceso al Jefe de Emergencias General en ese momento. 

 

Una vez que se produzca una emergencia. Se alertará al jefe/a del equipo de 

emergencias que junto con el7la profesor/a de guardia acudirán al lugar de los hechos y 

evaluarán la gravedad. 

 

Una vez que el/la Jefe del Equipo de Emergencia General tipifica la emergencia 

como Emergencia General y haya que evacuar el Centro, deben realizarse una serie de 

maniobras que deben estar claras para todo el personal (docente, no docente y alumnos) 

y que se resumen en los siguientes pasos: 

 

1.- Uno/a de los/as Ordenanzas hará sonar el timbre con tres pulsaciones largas. 

Pasados 15 segundos volverá a realizar la misma operación. 

 

2.- El/la jefe/a del Equipo de Emergencia avisará a los equipos externos de  

      protección (bomberos y ambulancias). 
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3.- Los/as Ordenanzas abrirán las puertas de salida de emergencias, fijando su  

      posición para evitar que se cierren durante la evacuación. 

 

4.- Se procederá a cortar la corriente eléctrica de todos los pasillos. 

 

5.- Se iniciará la evacuación de todo el personal que se encuentra en el interior 

     del edificio con el siguiente orden: 

  

• Los/as alumnos/as sin recoger ningún objeto personal, formarán 

rápidamente una fila al lado de la puerta del aula. 

• Los/as alumnos/as precedidos/as por dos alumnos/as pertenecientes al 

equipo de evacuación de aula comenzarán a salir ordenadamente del 

aula, cuando así lo indique el/la Jefe/a del equipo de evacuación de aula, 

mientras que los otros dos miembros del equipo de evacuación del aula, 

cerrarán las ventanas y se sumarán al final de la fila de su clase. El/la 

Jefe/a del equipo de evacuación del aula (profesor/a de la clase en ese 

momento) será el último en abandonar el aula con su parte de faltas en la 

mano, cerrando la puerta de la misma para evitar corrientes que facilite la 

propagación del incendio. 

• Los/as alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo al equipo de 

evacuación de aula, saliendo por la puerta asignada. La evacuación de la 

planta se realizará por las aulas más cercanas a las escaleras, hasta las del 

final del pasillo. 

• Los alumnos/as de las  plantas superiores bajarán por la escalera dejando 

un pasillo central suficientemente ancho para el paso de los responsables 

o equipos de extinción y salvación que pudieran acudir y saldrán por la 

puerta asignada. Los/as alumnos/as de las plantas superiores no 

comenzarán a circular por la planta inferior hasta que no quede ni un 

solo/a alumno/a de dicha planta. 

• Los/as Coordinadores/as de planta (profesores de guardia) serán los que 

coordinarán la salida de cada uno de los grupos a la planta. También 

comprobarán que no quedan alumnos ni en servicios ni en ninguna 



 87 

dependencia, así como verificarán cualquier incidencia que le haya 

reseñado cualquier Jefe de equipo de evacuación de aula.. 

• Una vez en la planta baja cada grupo saldrá a la zona de seguridad donde 

se situarán en fila, procediéndose por parte del Jefe de evacuación de 

aula al recuento de los alumnos de la clase. 

• Una vez realizado el recuento informará al Jefe del equipo de 

emergencias de las novedades existentes. 

• Si en el momento de la evacuación un alumno/a se encontrara fuera del 

aula, se unirá al grupo más cercano. Avisando al Jefe/a del equipo de 

evacuación del mismo. Una vez en la zona de seguridad se unirá a su 

grupo. 

• En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los miembros 

del equipo de evacuación del aula. El grupo permanecerá unido. La 

evacuación se realizará en silencio, sin prisa pero sin pausa. No se 

intentará adelantar a ningún compañero/a, ni se parará durante la 

evacuación. También queda prohibido pararse en las puertas de 

evacuación. 

  

Es conveniente para que tanto el profesorado como el personal no docente y 

principalmente los alumnos/as estén preparados para una situación de emergencia, la 

realización de prácticas de evacuación (simulacros).  

 

Los principales objetivos de dichas prácticas son: 

 

• Enseñar a los alumnos/as a conducirse adecuadamente en situaciones de 

emergencia.  

• Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros 

para conseguir la evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus 

ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del mobiliario escolar, 

debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible.  

• Mentalizar a los alumnos/as, a sus padres/madres y a los profesores/as de 

la importancia de los problemas relacionados con la seguridad y 

emergencia en los Centros escolares.  
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Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación son: 

 

• El simulacro permitirá familiarizar al colectivo escolar con una actuación 

real y que no le sorprenda totalmente o le pille desprevenido. 

• El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los medios 

disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto desastroso, con 

independencia de la cantidad de medios. 

• El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en el 

edificio, al igual que, definir las medidas correctoras oportunas a efectos 

de evacuación y actuación en caso de emergencia. 

• La realización de simulacros no pretende conseguir resultados 

inmediatos, sino el entrenamiento y la corrección de hábitos por parte de 

los ocupantes del Centro, y su acomodación a las características físicas y 

ambientales de cada edificio. 

 

Las principales características de un simulacro de evacuación son las 

siguientes: 

 

• El tiempo máximo para la evacuación del edificio deberá ser de 10 

minutos. 

El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser de 3 

minutos. 

  

La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser de 30 

minutos, es decir, la interrupción de las actividades escolares no debería ser 

superior a ese tiempo. 

• El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del 

Centro, en su actividad escolar. Con el mobiliario en su disposición habitual. 

Sin aviso previo para los alumnos/as. Los/as profesores/as sólo recibirán las 

instrucciones oportunas a efectos de planificación del simulacro, pero sin 

saber el día y la hora del mismo. El día y la hora la fijará el/la directora/a del 

Centro, según su propio criterio y responsabilidad. 
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CAPITULO IV: DEFICIENCIAS DETECTADAS 

Durante la elaboración del presente Plan de Autoprotección se han detectado las 

siguientes deficiencias, son: 

 

- Los extintores no están colocados donde deben. 

- No existe señales que nos indique las salidas de evacuación, extintores 

primeros auxilios. 

- Nos encontramos que muchas de las barandillas que posee el centro ya no son 

legales porque favorecen la escalada. 

- Hay que asegurar mejor las canchas de baloncesto, voleibol. 

- En el pasillo 5 ( módulo I) existe un taller de informática con cableado por el  

            suelo. 

- Problema estructural de la fachada lateral que da a la calle sin nombre, Esta 

está prevista que se arregle en este verano. 

- Problema en la cubierta del edifico por donde ha empezado a entrar agua por 

lo que nos ha obligado a cerrar un seminario del pasillo 8 , de esto esta 

informado el ISE. 

- Una reja de grandes dimensiones que da al patio presenta grandes brechas en 

la zona de sujeción. También esta informado el ISE. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIODICAS 
 

 

 

 

MEDIOS DISPONIBLES 

PARA INTERVENIR EN 

CASO DE 

EMERGENCIA 

 REVISIONES OBSERVACIONES 

Extintores Cada 3 meses 

por Dirección. 

Anualmente por 

empresa. 

Próxima Rev: Octubre 

2012. 

Presión BIES Periódicas  

Equipos mangueras Periódicas  

Pulsadores alarma Periódicas  

Alarma antirrobo Periódicas  

Alumbrado de 

emergencia 

Cada 3 meses  

 

 

 

INSTALACIONES 

EXISTENTES 

Instalación eléctrica Periódica  

Ascensores Cada 2 años Rev. Empresa acredit. 

Gas ciudad Cada 5 años Revisa Empresa 

acreditada. Cambio 

conducciones cuando 

caduquen 

Gasoil Anualmente  

Sala de Calderas Periódicamente  Según fabricante 

Contenedores papel Periódica  

 

 

 

INFRAESTRUCTURAS 

Cubierta edificio Anualmente  

Azulejos paredes Continuas  

Suelos Periódicas  

Puertas Periódicas  

Imbornales Periódicas Continuas en épocas 

lluvias 

 

 

 

SEÑALIZACIONES 

S. Advertencia Cada 3 meses  

S. Prohibición Cada 3 meses  

S. Relat. Equip. 

Contr.Incend 

Cada 3 meses  

S. Obligación Cada 3 meses  

   

 

 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

Limpieza Periodicas  

Laboratorio Periodicas  

Epis (Agraria) Mensuales  

 

 

PRODUCTOS 

QUIMICOS 

Botiquines Periodicas  

Laboratorios Periodicas  

Almacén Agraria Mensuales  

Agentes 

peligrosos.Almacen 

Periodicas  
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DESINFECCIÓN, 

DESRATIZACIÓN 

 Siempre que 

proceda 

 

 
 
INDICACIONES DE ACTUACION A SEGUIR PARA 
ENFERMEDADES ESPECÍFICAS 
 

Epilepsia 

La epilepsia es una alteración neurológica que en la mayoría de los casos se 
trata de movimientos generalizados de todo el cuerpo, en forma de sacudidas, 
acompañados de pérdida de conciencia y relajación de esfínteres (crisis 
tonicoclónicas o gran mal); pero en otras ocasiones puede tratarse de 
desmayos (crisis hipotónicas); o simplemente episodios de mirada fija o falta de 
atención, como si estuvieran soñando despiertos (crisis de ausencia o pequeño 
mal).  

¿Qué hacer ante un ataque?  

La premisa fundamental en este tipo de actuaciones es la tranquilidad.  

Para prevenir heridas accidentales, se debe colocar al niño tumbado sobre una 
superficie blanda (p.e. una colchoneta de gimnasia) y la cabeza hacia un 
lado para prevenir ahogos o que trague vómitos. También se retirarán, sí es 
posible, las gafas y los aparatos de ortodoncia.  

El niño/a no debe ser sujetado nunca durante el ataque salvo que los 
movimientos provoquen golpes sobre la cabeza. Déjelo tranquilo, el sacudirlo o 
estimularlo de cualquier otra forma no ayuda a interrumpir el episodio.  

No introducir ningún objeto dentro de la boca, podría lesionar los labios, la 
lengua o los dientes.  

No ofrecer al niño nada de comer ni beber.  

Antiepilépticos. Para el tratamiento del ataque está comercializado un 
fármaco de administración rectal llamado Stesolid. Este fármaco se puede 
utilizar si se conoce el procedimiento y de forma voluntaria por el docente. 
Siempre con informe clínico del pediatra y autorización por escrito de los 
padres. Para una administración correcta colocaremos al niño/a tendido de lado 
e introduciremos la cánula en toda su longitud en el ano. La mayor parte de las 
veces la crisis se interrumpe de forma espontánea en los primeros 15 minutos. 
En cualquier caso se debe actuar siguiendo el protocolo a seguir para 
administración de medicamentos.  

Epilepsia y deporte  
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No existe ninguna limitación para la práctica de ningún deporte o actividad 
física que se pueda realizar en la escuela, siempre y cuando no haya una 
recomendación en contra por parte de su médico.  

Fiebre 

La fiebre es un síntoma muy frecuente en la infancia, tanto más cuanto más 
pequeño es el niño/a. En la mayoría de los casos se trata de cuadros sin 
importancia de origen vírico.  

El niño con fiebre deberá ser excluido de la escuela mientras dure el proceso. 
Se debe contactar con los padres o tutores para que recojan al niño/a.  

Deberá ser evaluado y transportado de manera inmediata a un centro sanitario 
en las siguientes circunstancias:  

Si la fiebre se acompaña de vómitos.  

Si aparecen manchas rojas en la piel.  

Si la fiebre es superior a 40ºC.  

Asma 

El asma se define cómo una enfermedad pulmonar crónica en la que se 
producen episodios de tos y/o sibilancias (pitos) reversibles espontáneamente 
o con medicación.  

Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia.  

¿Qué hacer ante una crisis de asma?  

Es imprescindible que el tutor conozca que el niño/a es asmático y si éste 
dispone y conoce de la medicación vía inhalatoria. La mayoría de los niños 
conocen y manejan con facilidad la medicación antiasmática, incluidos los 
dispositivos para su dispensación.  

Los padres, los sanitarios y los profesores deben instruir al niño para que avise 
a su profesor tan pronto como se de cuenta que está sufriendo una crisis, 
generalmente tos, sibilancias (pitos), dificultad respiratoria, sensación de ahogo 
u opresión torácica.  

Si esto ocurriera se procederá a seguir el protocolo de administración de 
medicamentos en la escuela.  

Son situaciones de extrema urgencia, síntomas de alarma y de traslado 
urgente a centro sanitario:  

El niño está azulado (cianótico), esta cianosis puede ser mas visible en los 
labios y bajo las uñas.  
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La disnea (fatiga) no permite al niño hablar y/o le dificulta para caminar.  

El niño ha perdido la conciencia o está en situación de perderla.  

En estos casos NO DEBE PERDERSE EL TIEMPO, acuda con el niño al 
servicio médico más próximo y si es posible que alguien llame por teléfono al 
servicio médico advirtiéndoles de la llegada del niño.  

Asma inducido por el ejercicio  

El ejercicio físico, especialmente el que se realiza de forma vigorosa durante un 
breve periodo de tiempo y, sobre todo si el aire inspirado es frío y seco, puede 
desencadenar una crisis de broncoespasmo. Esto es lo que denominamos 
asma inducido por el ejercicio (AIE).  

Sin embargo, en algunos niños, ésta puede ser la única manifestación de su 
asma. Típicamente son niños que tras una carrera presentan tos, pitos 
(sibilancias audibles), dificultad respiratoria, dolor u opresión torácica. En estos 
casos debe interrumpirse inmediatamente el ejercicio.  

Asma y deporte  

Los niños asmáticos pueden practicar cualquier deporte al igual que cualquier 
otro niño sano. Es más, se debe estimular la actividad física ya que se ha 
comprobado que una mejor preparación aeróbica puede mejorar la tolerancia al 
ejercicio y disminuir el asma inducido por el ejercicio.  

Diabetes 

La diabetes es una enfermedad en la que el organismo es incapaz de usar y 
almacenar apropiadamente la glucosa por lo que ésta aumenta sus niveles en 
sangre. Esto se debe a la falta de una hormona, la insulina. Por lo tanto, el 
tratamiento consiste en la administración de insulina en forma de inyecciones 
subcutáneas varias veces al día durante toda la vida.  

Es posible que el alumno deba realizarse controles de glucemias e, incluso, 
inyectarse insulina durante el horario escolar; el colegio y su personal docente 
debe facilitarle la realización de estas actividades, siempre que disponga de un 
informe clínico de su pediatra y una autorización firmada por sus padres o 
tutores.  

Complicaciones del tratamiento:  

a) Hipoglucemia  

Es el descenso de la glucosa sanguínea. Es la complicación de la diabetes más 
habitual en niños y si no se actúa de forma correcta y rápida puede sobrevenir 
un coma hipoglucémico.  
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Los síntomas más frecuentes de la hipoglucemia o "bajada de azúcar" son: 
sensación de "hambre", temblores, sensación de mareo, visión borrosa, 
sudación fría, palidez; o aparición de comportamientos anómalos como 
agresividad, desorientación, llanto, decaimiento, irritabilidad,.. pudiendo llegar a 
la pérdida de conocimiento y convulsiones.  

Lo que debemos hacer dependerá de cómo se encuentre el niño: 
 
Si está consciente: 
 
Se le debe dar un alimento rico en azúcares de absorción rápida (zumo de 
frutas, coca-cola, un terrón de azúcar, chocolate...), reforzando con pan, 
galletas, o cualquier alimento que contenga carbohidratos de absorción lenta.  
 
Si está inconsciente: 
 
No debe darse NADA por boca 
Trasladarse URGENTEMENTE a un Centro Sanitario donde pueda ser 
atendido convenientemente. 
(Existe un medicamento, GLUCAGÓN, que puede ser fácilmente administrado 
en estos casos, siempre que exista pérdida de conocimiento. Su administración 
es sencilla pero será voluntaria por el personal docente, con adiestramiento e 
información previa, y se debe disponer de un consentimiento firmado por los 
padres del niño, que además, deben procurar el medicamento.) 
     Debe avisarse a la familia, es decir, seguir el protocolo de actuación de 
administración de medicamentos.  

b) Hiperglucemia  

Es una complicación de la diabetes que también puede ocurrir en los niños 
diabéticos, consiste en aumento de glucemia. Normalmente los síntomas de 
hiperglucemia se instauran lentamente.  

Los síntomas en un principio suelen ser sed intensa y frecuentes deseos de 
orinar, posteriormente, si no se actúa a tiempo, aparece: cansancio, 
decaimiento, dificultad respiratoria, cefaleas, dolor abdominal y vómitos. Es 
característico el aliento cetósico ("olor a manzanas").  

Qué podemos hacer: 
 
Si solamente se aprecia sed y deseos frecuentes de orinar se debe avisar a la 
familia, permitir la asistencia a los aseos y la ingesta extraordinaria de agua. 
Si aparecen vómitos, dolor abdominal, etc,.. conviene trasladarlo a su domicilio 
o al centro de salud más próximo. 

Diabetes y ejercicio físico  

El ejercicio físico es parte integral del tratamiento de la diabetes.  
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Hay que tener en cuenta que mientras que el ejercicio físico puede ser 
beneficioso realizado por pacientes con diabetes bien controlados, en los mal 
controlados puede dar lugar a complicaciones; y por lo tanto el ejercicio estará 
contraindicado cuando aparezcan síntomas de hipo o hiperglucemia 

 
 


